高压气瓶使用安全条例

1． 只能使用种类对应的高压气瓶灌装气体，所使用的压力表、调压阀、安全阀   必须配套。

2． 高压气瓶应有标准的标示，使用环境应在显眼处张贴警示标识。

3． 高压气瓶应由专人管理、妥善的存放置地点，应做严格的充气和使用记录。

4． 气瓶应稳妥放置，要有气瓶架或气瓶柜等固定装置。

5． 在搬动存放气瓶时，应装上防震垫圈，旋紧安全帽，使用担架或小推车，不允许用手执着开关阀拖动。

6． 充装有气的气瓶装车运输时，应妥善加以固定，避免途中滚动碰撞。

7． 不同类气体尽量分开存放，易燃性气体禁止和氧气靠近存放和使用。

8． 禁止使用有有缺陷、安全附件不全的气瓶。
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